Uprava poptavkové fizeni na pronajem mobilniho kluzi§té

1. Identifikaéni idaje zadavatele:

Nazev zadavatele: HC Dukila Jihlava, s.r.o

Sidlo: Tolstého 23,58601 JIHLAVA

Identifikaéni ¢islo: 25514750

Dariové identifikacni Cislo: CZ25514750

Zastoupen: panem Bedfichem Séerbanem, jednatelem spolecnosti
Kontaktni osoba: Martin Tobola ve vécech provoznich

Telefon: +420 724586899

E-mail: stadion@hcdukla.cz

Jako zadavatel poptavkového fizeni, upravuje tyto body:
2. Predmét zakazky:
Pfedmé&tem plnéni této zakazky je pronajem mobilniho kiuzisté (dale jen ,kluzisté*):

- o velikosti ledové plochy @ 28/36 m dle nakresu v priloze, s chladicim systémem, rozvodil chladiva, mobilni
strojovny chlazeni (chladici agregat umozsiujici brusleni i pfi +15 °C na slunci), nadrzi na teplonosné medium,
teplonosnym médiem a dfevénym hrazenim z vnitini i vn&j§i strany ledové plochy

- montaz a demontaz kiuzisté

- pronajem motorové rolby na Upravu ledové plochy véetn& pohonu

a to v&etné dopravy k zadavateli.

Soudasti predmétu zakazky je i uvedeni kluzisté do provozu, vytvoreni ledu (o minimalni tloustce 3 cm), spolu se
zaSkolenim obsluhy.

.Kluzisté" bude umisténo v lokalité uréené zadavatelem.

Podrobny popis technickych pozadavki je uveden v élanku 6. Technické poZadavky této Vyzvy.

6. Technické pozadavky na realizaci zakazky

1. Pronajem, doprava k uZivateli a zpét, chladiciho agregatu, kompletni montaz mobilni ledové plochy o rozméru

© 28 /36 m die nakresu v pfiloze, s odpovidajicim zamrazovacim dievénym nebo kovovym hrazenim (mantinely -
ocelova konstrukce s dievénymi deskami) a dale

e pronajem stroje/minirolby pro tpravu ledu véetné pohonu,
e kompletni montaz a zprovoznéni kluzité, véetné vytvoreni ledové plochy o minimaini tloustce 3 cm,
po ukongeni pronajmu demontaz kluzisté a technického vybaveni a uklid prostoru.

2. Prondjem mobilni strojovny chlazeni (kompaktni chladici jednotka) v&etné hydraulického modulu a dal§iho

potrebného technického zazemi s technickymi parametry:

- chladici vykon chladici jednotky do 150 kW (pfi teplotach obvyklych teplotnim pomérim v obdobi pronajmu v CR)

- chladici médium spliiujici normy ochrany ovzdusi a ekologické normy

- automaticky provoz

- signalizace poruch

- elektrické napajeni max. 400 V / 3 faze / 50 Hz, jiSténi max. 3 x 140 A

- hlucnost do 60 dB s moznost dodatecného odhluénéni

- rozméry a hmotnost standartniho kontejneru - 2900 x 2400 x 2700 mm, 2500 kg
3. Zadavatel zajisti pfipojku vody a pfivod elektrické energie
4.  Odstranéni zavady na mobilnim kluzisti a jeho pfisluSenstvi, jejiz odstranéni neni v kompetenci najemce nebo v
jeho odbomych mozZnostech nejpozdéji do 6 hodin od nahldSeni zavady najemcem. Konkrétni technické podminky
realizace dila jsou uvedeny ve Smiouvé o pronajmu a montaZzi. Uchaze¢ je povinen ve své nabidce vSechny podminky
smlouvy respektovat.
5. V3echny hlavni komponenty budou doloZeny protokoly o shodé a bezpecnostnimi listy.

V Jihlavé 19.9.2019

Za zadavatele: Bedfich Séerban
Jednatel spolenosti
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